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１／４

（ガス溶接等の業務に関する知識）

問 １ ガス集合溶接装置のゴムホースの取扱いに関し、次

のうち誤っているものはどれか。

（１）通路を横切ってゴムホースを設置するときは、ホ

ースカバー又はホースアーチ等を用いてゴムホース

を防護する。

（２）ゴムホ－ス内部の異物を取り除くときは、窒素又

は水気や油気のない清浄な空気を用いる。

（３）新しいゴムホースが固くて取付けが困難であると

きは、油類を塗布して取り付ける。

（４）作業を休止するときは、ゴムホースをホーススタ

ンド又はホースハンガーに掛けておく。

（５）ゴムホース相互の接続箇所が傷んでいるときは、
いた

その部分を切除した後、継手・締付具を用いて接続

し直す。

問 ２ 圧力調整器の取扱いに関し、次のうち誤っているも

のはどれか。

（１）圧力調整器をガス容器に取り付けるときは、調整

ハンドルを右に回しスプリングを緩め、器内の弁を

開いてから行う。

（２）圧力調整器を溶解アセチレン容器に取り付けると

きは、専用の取付け金具を用い、容器弁に対し、水

平に取り付ける。

（３）圧力調整器をガス容器に取り付けるときは、供給

口や安全弁の吹出口が容器の肩の方に向かないよう

にして、圧力調整器の側面に立って作業を行う。

（４）作業の途中で圧力調整器の出口圧力の加減を要す

るときは、消火した後に調整ハンドルを回して行う。

（５）圧力調整器を長期間保管する場合は、ビニル袋等

に入れて密閉し、さらにダンボール箱等に入れ、粉

じんや腐食性ガス等のない場所に保管する。

問 ３ ガス溶断作業における逆火に関し、次のうち誤って

いるものはどれか。

（１）吹管内で逆火が起こった時は、直ちに、酸素バル

ブを閉じ、続いて可燃性ガスバルブを閉じる。

（２）逆火の原因の一つに、火口にスラグが付着し詰ま

ったことがある。

（３）逆火の原因の一つに、酸素の圧力が低すぎたこと

がある。

（４）逆火の原因の一つに、火口先端が鋼板に接触し、

閉鎖されたことがある。

（５）逆火の原因の一つに、アセチレンホース内へ空気

や酸素が流入したまま点火したことがある。

問 ４ ガス溶断作業における災害防止に関し、次のうち誤

っているものはどれか。

（１）ガス溶断作業で発生する火花は、わずかな隙間か
すき

ら装置などの裏側へ入り、可燃物の着火源となるこ

とがあるので、火花の飛散防止措置を講じる。

（２）鉄は酸と反応して水素を発生するので、酸類を貯

蔵していた鉄製のタンクではガス溶断作業前にタン

ク内のガス検知を行う。

（３）ドラム缶のガス溶断作業で、缶内の可燃物の除去

が困難な場合には、内部に水を満たしてから溶断作

業を行う。

（４）換気が不十分なところで構造物等のガス溶断作業

を行うときは、発生する有害物の種類や濃度に適合

した防毒マスク又は防じんマスクを使用し、特に高

濃度の場合は送気マスク又は自給式呼吸器を使用する。

（５）アルミニウムやマグネシウムは、ガス溶断のとき

に発生する炎や落下火花で発火することがあるので、

このような場合には、直ちに水で消火する。

問 ５ 手動のガス溶接、ガス溶断に使用する吹管（ガス溶

接器、ガス切断器）の取扱いに関し、次のうち誤って

いるものはどれか。

（１）吹管へのホースの取付けが終わったら、可燃性ガ

ス、酸素の順にそれぞれのバルブを開き、点火時と

同じ状態にして、空吹きを行う。

（２）空吹きの終了後、吹管のバルブを閉め、容器弁、

圧力調整器等を開放し、漏れ検知液をバルブ部、接

続部等に塗布して、各部のガス漏れを点検する。

（３）点火前の準備として、吹管のバルブを開けた後、

可燃性ガスの圧力調整器の調整ハンドルを回してガ

スを流し、所要の圧力のところでハンドルを止め、

次に酸素用圧力調整器も同様に所要の圧力にしてお

く。

（４）消火するときは、先に酸素バルブを閉じ、次に可

燃性ガスバルブを直ちに閉じる。

（５）火口を掃除するときは、よく冷却してから、専用

の掃除針を用いて孔を変形させないよう注意して行

う。



（ 関 係 法 令 ）

問 ６ ガス装置室に関し、法令上、誤っているものは次の

うちどれか。

（１）ガス装置室の屋根及び天井の材料は、重い不燃性

の物としなければならない。

（２）ガス装置室の壁の材料は、不燃性の物としなけれ

ばならない。

（３）ガス装置室の壁とガス集合装置との間隔は、当該

装置の取扱い、ガスの容器の取替え等をするために

十分な距離に保たなければならない。

（４）ガス集合装置で、移動して使用するもの以外のも

のについては、ガス装置室に設けなければならない。

（５）ガス装置室は、ガスが漏えいしたときに、当該ガ

スが滞留しない構造としなければならない。

問 ７ 次の文中の 内に入れる語句として、法令上、

正しいものは(１)～(５)のうちどれか。

「 、安全器、圧力調整器、導管、吹管等によ

り構成され、可燃性ガス及び酸素を使用して、金属を

溶接し、溶断し、又は加熱する設備は、ガス集合溶接

装置に該当する。」

（１）溶解アセチレンのボンベ１０本を導管により連結

し、その内容積の合計が２８０Ｌの装置

（２）ブタンガスのボンベ８本を導管により連結し、そ

の内容積の合計が８００Ｌの装置

（３）ＬＰガスのボンベ７本を導管により連結し、その

内容積の合計が６３０Ｌの装置

（４）水素ガスのボンベ９本を導管により連結し、その

内容積の合計が２７０Ｌの装置

（５）プロパンガスのボンベ９本を導管により連結し、

その内容積の合計が９００Ｌの装置

問 ８ ガス集合溶接装置の定期自主検査に関し、法令上、

正しいものは次のうちどれか。

（１）ガス集合溶接装置については、２年以内ごとに１

回、装置の損傷、変形、腐食等の有無及びその機能

について定期自主検査を行わなければならない。

（２）ガス集合溶接装置の配管で、地下に埋設された部

分については、掘り出して腐食の有無等の検査を行

わなければならない。

（３）ガス集合溶接装置を２年をこえる期間使用しない

場合であっても、その間、定期自主検査を行わなけ

ればならない。

（４）定期自主検査を行ったときは、検査の結果等を記

録し、これを３年間保存しなければならない。

（５）定期自主検査の結果に基づき補修を行った場合で

あっても、補修の内容は記録する必要はない。
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問 ９ 通風及び換気が不十分な場所において、可燃性ガス

及び酸素（以下「ガス等」という。）を用いて溶接、

溶断又は金属の加熱の作業を行うときに講じなければ

ならない措置として、法令に定められていないものは

次のうちどれか。

（１）溶断の作業を行うときは、吹管からの過剰酸素の

放出による火傷防止のため、十分な換気を行うこと。

（２）ガス等のホース及び吹管については、損傷等によ

るガス等の漏えいのおそれがないものを使用すること。

（３）ガス等のホースにガス等を供給しようとするとき

は、あらかじめ、当該ホースにガス等が放出しない

状態にした吹管又は確実な止めせんを装着した後に

行うこと。

（４）使用中のガス等の供給口のバルブ又はコックには、

そのバルブ又はコックに接続するガス等のホースの

検査を担当する者の名札を取り付ける等ガス等のホ

ースの検査を確実に行うための表示をすること。

（５）ガス等のホースと吹管及びガス等のホース相互の

接続箇所については、ホースバンド、ホースクリッ

プ等の締付具を用いて確実に締付けを行うこと。

問１０ ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加

熱の作業を行うときに講じなければならない措置とし

て、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

（１）バルブ、コック等の操作要領及び点検要領をガス

装置室の見やすい箇所に掲示すること。

（２）使用するガスの名称、最小ガス貯蔵量及び最大ガ

ス消費速度を、ガス装置室の見やすい箇所に掲示す

ること。

（３）ガス装置室には、係員のほかみだりに立ち入るこ

とを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示す

ること。

（４）当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用

させること。

（５）導管には、酸素用とガス用との混同を防止するた

めの措置を講ずること。



（試験科目の一部免除者は、以下問１１～問２０は解答しな

いで下さい｡）

（アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識）

問１１ ガス集合溶接装置に関し、次のうち誤っているもの

はどれか。

（１）溶解アセチレン容器やＬＰガス容器の連結方法に

は、通常、マニホールド方式が用いられる。

（２）酸素集合装置は、通常、月間消費量が約１０００～

５０００ｍ の場合はカードル方式が、約２００～３

２０００ｍ の場合はマニホールド方式がそれぞれ用３

いられている。

（３）ＬＮＧを多量に消費する場合、２本以上の超低温

液化ガス容器を集合主管に接続した超低温液化ガス

集合装置を用いることがある。

（４）ガス集合装置の器具等の連結部は、十分な気密が

保持されるように溶接するか、適切なパッキンを使

用する。

（５）安全器は、圧力調整器よりガス容器側の導管に設

ける。

問１２ 手動ガス溶接器又は手動ガス切断器に関し、次のう

ち誤っているものはどれか。

（１）Ａ形溶接器は、インゼクタ機構が火口内部に組み

込まれており、ここで酸素とアセチレンの混合が行

われる。

（２）Ａ形溶接器は、通常、一度火炎を調整しておけば、

再点火するときに火炎の再調整をする必要がない。

（３）Ｂ形溶接器では、火口番号は、溶接板厚（mm）に

対応するとされている。

（４）低圧用溶接器は中圧アセチレンにも使用できるが、

中圧用溶接器は低圧アセチレンには使用できない。

（５）中圧用３形切断器は、可燃性ガスの種類を変えて

も、十分なガス供給能力が得られれば火口を換える

だけで使用することができる。

問１３ ガス集合溶接装置の安全器に関し、次のうち誤って

いるものはどれか。

（１）安全器は、酸素が可燃性ガス側へ逆流するのを防

止したり、逆火炎を途中で消炎したり、逆火発生時

にガス供給を遮断したりするために設ける。

（２）乾式安全器は、ガスが逆火爆発したときに、水に

よることなく火炎の逸走を阻止する構造となっている。

（３）乾式安全器には、焼結金属式やう回路式があるが、

最も多く使用されているものは、う回路式である。

（４）水封式安全器の有効水柱は、５０mm以上とする。

（５）安全器は、労働安全衛生法に基づく安全器の規格

で定める性能を備えたものを使用する。

ガス溶接
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問１４ 圧力調整器又は圧力計に関し、次のうち誤っている

ものはどれか。

（１）ＬＰガス容器用の圧力調整器には、入口圧力と出

口圧力を示す２個の圧力計が必ず取り付けられてい

る。

（２）ブルドン管圧力計のブルドン管にガス圧力が加わ

ると、ブルドン管の先端は、圧力に比例して直線的

に動くようになっている。

（３）ＬＰガス容器用圧力調整器の内部のシート部には、

耐アセトン性ゴムは使用できない。

（４）圧力調整器による圧力調整は、大小２つのスプリ

ングの力と、ダイヤフラムに加わるガス圧力とのつ

り合いによって行われる。

（５）圧力計には、異常圧力がかかった場合の破裂防止

策として、裏側に安全孔又は破裂板が装備されてい

る。

問１５ 次の文中の 内に入れるＡからＣまでの語句の

組合せとして、正しいものは(１)～(５)のうちどれか。

「可燃性ガス容器などのガス供給源から吹管までガ

スを送る導管は、 Ａ とゴムホースに分類される。

Ａ は、通常、酸素には鋼管、アセチレンには Ｂ

が使用される。導管の径が細すぎると Ｃ を招き、

必要量のガスを供給することが困難となるので適切な

径の導管を使用する必要がある。」

Ａ Ｂ Ｃ

（１）圧力調整器 亜鉛メッキ鋼管 温度上昇

（２）圧力調整器 銅管 温度上昇

（３）配管 銅管 圧力損失

（４）配管 亜鉛メッキ鋼管 圧力損失

（５）配管 銅管 温度上昇



（アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関

する知識）

問１６ 溶解アセチレンに関し、次のうち誤っているものは

どれか。

（１）アセチレンの溶解量は、通常、アセトン１kg当た

り約０.５kgである。

（２）アセトンを溶剤とする場合、温度が低下すると、

アセチレンのアセトンへの溶解度が増加するので、

容器内の圧力は低くなる。

（３）溶解アセチレンの溶剤には、アセトンのほか、溶

解性に優れたＤＭＦが使用されているが、ＤＭＦは

アセトンより毒性が強い。

（４）溶解アセチレン７kgが気化すると、０℃、１気圧

で、約２１ｍ のアセチレンガスとなる。３

（５）溶解アセチレンの充てん圧力は、１５℃でゲージ

圧力１.５ＭPa以下とされている。

問１７ 酸素に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）酸素とメタンの混合ガスの爆発上限界は、空気と

メタンの混合ガスの爆発上限界よりも大きい。

（２）酸素は、無色、無臭の気体で、空気より軽い。

（３）酸素自身は燃えたり爆発したりすることはないが、

可燃物の燃焼を支える性質を有する。

（４）酸素中では、可燃性ガスの発火温度は、一般に、

空気中での発火温度より低い。

（５）酸素の製造方法には、液体空気を生成し酸素を分

離する方法や吸着剤を用いて空気中の酸素を分離す

る方法が主に用いられている。

問１８ ガス容器に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）酸素容器には、継目なし容器が使用され、その塗

色は黒色である。

（２）ＬＰガス容器には溶接容器が使用され、その耐圧

試験は、通常、２.９ＭPaで行われている。

（３）ＬＰガスバルク容器は、ＬＰガスを充てんする大

容量の容器である。

（４）溶解アセチレン容器には、安全装置として、融点

が１０５℃の可溶合金を封入した可溶合金栓がつい

ている。

（５）アセチレンとＬＰガスの混合ガスの容器には、一

般に溶接容器が使用され、その塗色はかっ色である。

ガス溶接
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問１９ 可燃性ガスに関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）空気中でのアセチレンの発火温度は、プロパンの

発火温度より低い。

（２）プロパンがガス漏れした場合、作業場所の低いと

ころに滞留し、爆発性混合ガスを形成するおそれが

ある。

（３）ＬＰガスの主成分はプロパン、ブタンなどである。

（４）空気より比重がわずかに小さいガスであっても、

冷却されていると常温の空気より重くなることがある。

（５）水素ガスは、油脂類や天然ゴムを溶解させる。

問２０ 燃焼と爆発に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）火炎の伝ぱ速度が音速を超える激しい爆発を爆ご

うといい、爆ごうでは、圧力の上昇が初圧の数十倍

に達することがある。

（２）蒸発燃焼では、液体の蒸発で生じた蒸気が着火し

て火炎を生じ、さらに液体の表面が加熱されて蒸発

が促進され、燃焼を継続する。

（３）爆発とは、一般に、圧力の急激な発生又は開放の

結果として、爆音を伴う気体の膨張等が起こる現象

をいう。

（４）吹管の予混合炎が消えるとき、爆発音を伴うこと

がよくあるが、これは予混合されたガスの火炎伝ぱ

速度より、ガスの流出速度が遅くなったために生じ

る現象である。

（５）ガス自体の分解反応熱によって爆発する分解爆発

は、低圧下で発生しやすく、高圧下で発生しにくい。

（終 り）


